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Ocena jakosci wody
na plywalni w Piszu
za okres 01.2021 —12.2021

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 1., poz. 195) oraz
§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga#, jakim

powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej
oceny stwierdza, ze:

Is

Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia —
wodociag publiczny Pisz, ktéra spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
poz. 2294)

2. Plywalnia wyposazona jest w jedna niecke basenowa — basen sportowy, jacuzzi i 14

natryskow w 2 ciagach sanitarnych — szatnia meska i damska. Funkcjonuje w okresie
roku szkolnego, odbywaja si¢ tam zajecia szkolne z ptywania pod nadzorem nauczycieli,
prowadzone sa kursy plywania przez firmy zewngtrzne, istnicje mozliwosé
indywidualnego korzystania z obiektu.

. Ocena parametréw jakosci wody na pltywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego

pltywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezace] obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania w zakresie przejrzystosci wody oraz widocznych zanieczyszczen

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
zwigzanego, temperatury, (odczyty z automatu oraz badania fotometrem)
[dokumentacja udostgpniona przez MGOSIR w Piszu w celu analizy zapisow
kontrolnych jakosci wody]

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

1) zgodnie / niezgednie z ustalonym harmonogramem z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitamym w Piszu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia
sytuacji mogacej mie¢ wpltyw na pogorszenie jakosci wody na pltywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii. W roku 2021 plywalnia funkcjonowala z przerwami,
niejednokrotnie z wylaczeniem z uzytkowania wanny jakuzzi. Basen funkcjonowat
w miesigcach: 1II, IX, X, XI, XII, jakuzzi: X, XI, XII - co spowodowane byto
wystepowaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie Polski, badania
wykonywane przed wznowieniem dziatalno$ci.



2) zgodnie / miezgednie z wymaganym zakresem okreslonym w zalaczniku nr 1 i nr 2
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 1. w sprawie wymaga#, jakim powinna
odpowiadac woda na phywalniach

- zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat:

utlenialnos¢, metnosé, azotany, trichlorometan (chloroform), trihalometany (suma THM),

liczba bakterii E. coli, ogolna liczba mikroorganizméw, Pseudomonas aeruginosa,

Legionella sp.

- pomiary wykonywane przez Zarzadzajacego we wlasnym zakresie: temperatura wody,

potencjat redox, chlor wolny i chlor zwigzany

3) zgodnie / niezgednie z wymagana czgstotliwoscia okreslong w zataczniku nr 2 do

rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na plywalniach;, w roku 2021 wylacznie w trakcie funkcjonowania
obiektu

4) z zastosowaniem / bez—zastosowania metodyk referencyjnych okreslonych

w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

Jakim powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach;,

5) w laboratorium posiadajacym / niepesiadajgeym akredytacje Polskiego Centrum

Akredytacji, tj. Laboratorium JARS S. A. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

5. Zarzadzajacy plywalnig przekazywal terminowo -/ nie—terminewe Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Piszu wyniki badahn z uwagi na
prawidlowos$¢ wszystkich parametréw zarzadzajacy nie musial podejmowaé dziatan
naprawczych.

6. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu 27 wrzesnia 2021 r. wykonal badanie
nadzorowe wody na ptywalni zgodnie z pkt 4 § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015, badanie obejmowato poziom sumy THM (z wylaczeniem jakuzzi, ktore
w tym czasie bylo wylaczone z uzytkowania).

W ocenianym okresic nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartosci wymagan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, majac na uwadze powyzsza analize

stwierdza, ze Miejsko-Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Piszu prowadzil ocene jakosci
wody na plywalni w Piszu zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw oraz
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb Kkorzystajacych z plywalni,
dostosowal si¢ do zalecen zwiazanych z ogloszonym stanem epidemicznym i na czas
wylaczyl obiekt z dzialalnosci.
Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na plywalni w Piszu, w tym
doprowadzana na ptywalnig, spelnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone
w zalgcznikach nr 11 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Niniejsza ocena zostala sporzadzona w celu umieszczenia jej w komunikacie zgodnie
z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia - zarzgdzajacy ptywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest
prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na pltywalni dokonanej
przez wlasciwego powiatowego inspektora sanitarnego.
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