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Ocena jakosci wody
na plywalni w Piszu
za okres 01.2023 r. — 12.2023 .

Na podstawie art. 4 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z pdzn. zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t. Dz. U. 2 2022 1. poz.
1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia — wodociag
publiczny Pisz i spenia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Plywalnia wyposazona jest w jedng niecke basenowa — basen sportowy, jacuzzi i 14 natryskow
w dwoch ciggach sanitarnych — szatnia meska i damska. Funkcjonuje w okresie roku szkolnego,
odbywajg si¢ tam zajecia szkolne z ptywania, prowadzone sa kursy ptywania organizowane przez
firmy zewngtrzne oraz istnieje mozliwo$¢ indywidualnego korzystania z obiektu.

3. Ocena parametréw jako$ci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego plywalnia
w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania
w zakresie przejrzystosci wody oraz widocznych zanieczyszczen;

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow
pomiar6w w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego, temperatury
(odezyty z automatu oraz badania fotometrem). MGOSIiR w Piszu udostepnia dokumentacje
w celu analizy zapiséw kontrolnych jakosci wody.

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z ustalonym harmonogramem z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Piszu oraz po przerwie eksploatacyjnej lub awarii. W roku 2023 ptywalnia funkcjonowata
zgodnie z harmonogramem. Basen i jacuzzi funkcjonowaly przez caly rok poza lipcem
i sierpniem. Z uwagi na wezeéniejszg przerwe wakacyjng i zamknigcie plywalni od 14.06.2023 r.,
drugie badanie wody w czerwcu zostalo odwotane;

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zafgczniku nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach:

- zakre§'badan wykonywanych w laboratorium obejmowat:

utlenialno$¢, metnosé, azotany, trichlorometan (chloroform), trihalometany (suma THM), liczbe
bakterii E. coli, ogélng liczbe mikroorganizméw, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.;

- pomiary wykonywane przez zarzadzajacego we wlasnym zakresie: temperatura wody, potencjat
redox, chlor wolny i chlor zwigzany;



3) zgodnie z wymagana czgstotliwoscia okre§long w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach;
w roku 2023 wylacznie w trakcie funkcjonowania obiektu;

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach;

5) w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium
GBA POLSKA Sp. z 0. 0. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyniska 65, 03-289 Warszawa.

5. Zarzadzajacy plywalnia przekazywat terminowo Parstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Piszu wyniki badan. Z uwagi na minimalne przekroczenia paramentéw metnosci
w niecce basenowej i cyrkulacji jacuzzi w badaniu z dnia 11.10.2023 r. wykonano plukanie filtrow.
Zostaly pobrane kolejne proby wody do badan z nadzoru oraz przez zarzadce, ktore wykazaty poziom
metnosci w normie.

6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu 23 pazdziernika 2023 r. wykonal badanie
nadzorowe wody na plywalni zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (t.j. Dz. U.
22022 r, poz. 1230). Badanie obejmowato: poziom sumy THM, liczba bakterii E. coli, og6lna liczba
mikroorganizméw w 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp,, metnos¢, odezyn pH, azotany,
chlor zwigzany, chlor wolny, utlenialnos¢, potencjat redoks.

W ocenianym okresie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartosci wymagan
mikrobiologicznych oraz odnotowano jedno przekroczenie metnosci w niecce basenowej oraz cyrkulacji
jacuzzi w badaniu z dnia 11.10.2023 r. w zakresie parametréw fizykochemicznych.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, majac na uwadze powyzsza analize,
stwierdza, ze Miejsko-Gminny OSrodek Sportu i Rekreacji w Piszu prowadzil ocene jakosci wody
na plywalni w Piszu zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na plywalni w Piszu, w tym
doprowadzana na plywalnie, spetnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone
w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Niniejsza ocena zostata sporzadzona w celu umieszczenia jej w komunikacie, zgodnie
z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia. :
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Sporzadzita: Agata Olencka— starszy asystent Higieny Komunalnej
19.02.2024 .



